
正規の取付位置

若干下へ移動

若干中心へ移動

若干回転

開度表示板取付状況

開度表示板取付位置図ダンパ概要図

中央制御室非常用循環フィルタユニットＡ系入口ダンパ動作不良概要図

・開度表示板が正規の取り付け位置から若干ずれ
ていた。

・当該ダンパの状態やダンパオペレータ
　の動作に問題なし。

中央制御室非常用循

環フィルタユニット

非常時に中央制御室

への送気を、よう素フィ

ルタを通すことにより

中央制御室内の運転

員等の被ばく防護する

ための空気浄化装置。

ダンパの動き
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残り

・開度表示板を正規の位置に取り付け、開閉試験
　により正常に開度表示されていることを確認した。

（対　策）

中央制御室非常用循環フィルタユニット系統概要

（空気の流れ）

ダンパ開状態 ダンパ閉状態

開度表示板の指針は

「開」位置を指示。

開度表示板の指針は

「閉」位置を指示。

側面（断面）からのイメージ図
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外気へ 外気取入 Ｆ

循環ファン
送気ファン

冷暖房

ユニット

フィルタ

ユニット

非常用循環フィルタ

ユニット（よう素）

非常用

循環ファン

中央制御室

通常時の流れ：中央制御室内の換気および温度調整を行っている。

非常時の流れ：中央制御室内の空気浄化を行う。

H/C

Ｆ

当該ダンパ

ダンパは「全開」の状態

であったが、開度表示

板の指示は「全開」位置

を指示していなかった。

指針

開度表示板

ダンパ

ダンパ
オペレータ

（側面イメージ）

オペレータ

動作方向

（空気の流れ）


