
高浜発電所４号機の主復水配管肉厚測定結果について

　高浜発電所４号機については、平成１６年８月１０日から、第１５回定期検

査を実施していますが、当初計画で、美浜発電所３号機で破損した部位と同様

の部位をステンレス配管に取り替える計画となっていました。

　

　今回の事故と同様の部位であることから、ステンレス配管に取り替える前に

配管肉厚の確認を行うため、８月１６日、当該部の配管の肉厚測定を実施し、

測定結果は以下のとおり、計算必要厚さを満足していることを確認しておりま

すので、合わせて連絡いたします。

　・公称肉厚　　：１０．０mm
　・測定最小値　：　６．６mm
　・計算必要厚さ：　６．２mm

　なお、高浜発電所４号機の他部位の点検時期につきましては、現時点では未

定です。


