
美浜３号機　２次系配管破損事故に係る点検結果【速報】

　
ユニット 高浜発電所２号機 （完了）

＊ H16.8.17
復水流量オリフィス（Ａ－
脱気器入口）

10.0 6.7 4.7 必要厚さを満足していた

H16.8.17
復水流量オリフィス（Ｂ－
脱気器入口）

10.0 9.7 4.7 必要厚さを満足していた

H16.8.17
Ｃ主給水ポンプ第２ミニマ
ムフローオリフィス(1)

11.0 11.2 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.17
Ｃ主給水ポンプ第２ミニマ
ムフローオリフィス(2)

11.0 11.1 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.17
Ｃ主給水ポンプ第２ミニマ
ムフローオリフィス(3)

11.0 11.0 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.17
Ａ給水ブースターポンプ出
口流量オリフィス

12.0 11.6 9.5 必要厚さを満足していた

H16.8.17
Ｂ給水ブースターポンプ出
口流量オリフィス

12.0 11.5 9.5 必要厚さを満足していた

H16.8.17
Ｃ給水ブースターポンプ出
口流量オリフィス

12.0 11.6 9.5 必要厚さを満足していた

H16.8.18
Ａ給水ポンプ第１ミニマム
フローオリフィス(1)

11.0 10.8 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.18
Ａ給水ポンプ第１ミニマム
フローオリフィス(2)

11.0 11.1 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.18
Ｂ給水ポンプ第１ミニマム
フローオリフィス(1)

11.0 11.0 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.18
Ｂ給水ポンプ第１ミニマム
フローオリフィス(2)

11.0 11.0 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.18
Ｃ給水ポンプ第１ミニマム
フローオリフィス(1)

11.0 10.8 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.18
Ｃ給水ポンプ第１ミニマム
フローオリフィス(2)

11.0 10.8 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.18
Ａ主給水ポンプ第２ミニマ
ムフローオリフィス(1)

11.0 11.1 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.18
Ａ主給水ポンプ第２ミニマ
ムフローオリフィス(2)

11.0 11.1 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.18
Ａ主給水ポンプ第２ミニマ
ムフローオリフィス(3)

11.0 11.3 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.18
Ｂ主給水ポンプ第２ミニマ
ムフローオリフィス(1)

11.0 11.0 7.2 必要厚さを満足していた

結　果
公称肉厚
(mm)

実施月日 名　　称
測定最小
値(mm)

計算必要
厚さ(mm)



美浜３号機　２次系配管破損事故に係る点検結果【速報】

　
ユニット 高浜発電所２号機 （完了）

結　果
公称肉厚
(mm)

実施月日 名　　称
測定最小
値(mm)

計算必要
厚さ(mm)

H16.8.18
Ｂ主給水ポンプ第２ミニマ
ムフローオリフィス(2)

11.0 11.2 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.18
Ｂ主給水ポンプ第２ミニマ
ムフローオリフィス(3)

11.0 11.0 7.2 必要厚さを満足していた

H16.8.18 Ｂ主給水配管エルボ 21.4 19.5 12.3 必要厚さを満足していた

H16.8.18 Ｃ主給水配管エルボ 21.4 19.2 12.3 必要厚さを満足していた

H16.8.18 Ｃ主給水配管エルボ 21.4 19.7 12.3 必要厚さを満足していた

H16.8.18
湿分分離器ドレンポンプ
出口流量オリフィス

10.3 10.1 3.8 必要厚さを満足していた

* 　【訂正】　昨日、速報値としてお知らせした測定最小値に誤りがありましたので訂正いたします。

　　　　　　（昨日お知らせした速報値）　　復水流量オリフィス（Ａ－脱気器入口）　測定最小値 　６．９
　（理由）詳細測定を行っていたことによるデータの見直し。


