
ユニット 大飯発電所４号機 （完了）

34.9 33.7 6.4 必要厚さを満足していた

9.5 9.6 6.4 必要厚さを満足していた

9.5 8.0 6.4 必要厚さを満足していた

9.5 8.1 6.4 必要厚さを満足していた

H16.8.17 Ａ－Ｓ／Ｇ主給水管 26.2 23.8 16.8 必要厚さを満足していた

H16.8.17 Ｂ－Ｓ／Ｇ主給水管 26.2 23.9 16.8 必要厚さを満足していた

H16.8.17 Ｃ－Ｓ／Ｇ主給水管 26.2 23.9 16.8 必要厚さを満足していた

H16.8.17 Ｄ－Ｓ／Ｇ主給水管 26.2 24.6 16.8 必要厚さを満足していた

H16.8.17
Ａ主給水ポンプブースター
ポンプ吐出管

15.0 13.0 10.9 必要厚さを満足していた

H16.8.17
Ｂ主給水ポンプブースター
ポンプ吐出管

15.0 13.4 10.9 必要厚さを満足していた

H16.8.18
A低圧給水加熱器ドレンポ
ンプ吐出管

8.2 7.5 3.8 必要厚さを満足していた

H16.8.18
B低圧給水加熱器ドレンポ
ンプ吐出管

8.2 7.2 3.8 必要厚さを満足していた

H16.8.18
A第７高圧給水加熱器ドレ
ン管

10.3 10.3 4.9 必要厚さを満足していた

H16.8.18
B第７高圧給水加熱器ドレ
ン管

10.3 10.3 4.9 必要厚さを満足していた

H16.8.18
A湿分分離器ドレンポンプ
吐出管

9.3 9.6 3.8 必要厚さを満足していた

H16.8.18
B湿分分離器ドレンポンプ
吐出管

9.3 9.0 3.8 必要厚さを満足していた

H16.8.18 Ａ－Ｓ／Ｇ主給水管（２） 21.4 19.0 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.18 Ｂ－Ｓ／Ｇ主給水管（２） 21.4 18.2 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.18 Ｃ－Ｓ／Ｇ主給水管（２） 21.4 18.1 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.18 Ｄ－Ｓ／Ｇ主給水管（２） 21.4 18.5 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.19
スチームコンバータ加熱
蒸気管制御弁下流

7.1 5.2 3.8 必要厚さを満足していた

H16.8.19 Ａ－Ｓ／Ｇ主給水管（１） 21.4 19.6 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.19 Ａ－Ｓ／Ｇ主給水管（５） 21.4 18.6 13.6 必要厚さを満足していた
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H16.8.19 Ａ－Ｓ／Ｇ主給水管（６） 21.4 18.6 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.19 Ｂ－Ｓ／Ｇ主給水管（１） 21.4 20.1 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.19 Ｂ－Ｓ／Ｇ主給水管（４） 21.4 19.3 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.19 Ｂ－Ｓ／Ｇ主給水管（５） 21.4 18.6 13.6 必要厚さを満足していた

　H16.8.19 Ｃ－Ｓ／Ｇ主給水管（１） 21.4 20.2 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.19 Ｃ－Ｓ／Ｇ主給水管（４） 21.4 20.1 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.19 Ｃ－Ｓ／Ｇ主給水管（５） 21.4 18.3 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.19 Ｄ－Ｓ／Ｇ主給水管（１） 21.4 20.3 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.19 D－Ｓ／Ｇ主給水管（５） 21.4 19.0 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.19 Ｄ－Ｓ／Ｇ主給水管（６） 21.4 19.0 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ａ－Ｓ／Ｇ主給水管（３） 21.4 18.7 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ａ－Ｓ／Ｇ主給水管（４） 21.4 19.6 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ａ－Ｓ／Ｇ主給水管（７） 21.4 19.0 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ａ－Ｓ／Ｇ主給水管（８） 21.4 18.8 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ｂ－Ｓ／Ｇ主給水管（３） 21.4 17.8 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ｂ－Ｓ／Ｇ主給水管（６） 21.4 19.3 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ｂ－Ｓ／Ｇ主給水管（７） 21.4 19.3 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ｃ－Ｓ／Ｇ主給水管（３） 21.4 18.7 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ｃ－Ｓ／Ｇ主給水管（６） 21.4 19.5 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ｃ－Ｓ／Ｇ主給水管（７） 21.4 19.2 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ｄ－Ｓ／Ｇ主給水管（３） 21.4 19.0 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ｄ－Ｓ／Ｇ主給水管（４） 21.4 20.0 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ｄ－Ｓ／Ｇ主給水管（７） 21.4 18.7 13.6 必要厚さを満足していた

H16.8.20 Ｄ－Ｓ／Ｇ主給水管（８） 21.4 18.3 13.6 必要厚さを満足していた




