
 

ユニット 高浜発電所３号機

H16.8.23 脱気器入口流量計 10.0 11.4 5.5 必要厚さを満足していた  

H16.8.23
Ａ湿分分離加熱器ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝ
ﾌﾟ出口流量オリフィス

8.2 8.0 3.8 必要厚さを満足していた  

H16.8.23
Ｂ湿分分離加熱器ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝ
ﾌﾟ出口流量オリフィス

8.2 7.8 3.8 必要厚さを満足していた  

H16.8.23
Ａ１第１段湿分分離加熱器
ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ出口流量ｵﾘﾌｨｽ

5.5 4.5 3.0 必要厚さを満足していた  

H16.8.23
Ａ２第１段湿分分離加熱器
ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ出口流量ｵﾘﾌｨｽ

5.5 4.5 3.0 必要厚さを満足していた  

H16.8.23
Ｂ１第１段湿分分離加熱器
ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ出口流量ｵﾘﾌｨｽ

5.5 4.3 3.0 必要厚さを満足していた  

H16.8.23
Ｂ２第１段湿分分離加熱器
ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ出口流量ｵﾘﾌｨｽ

5.5 4.5 3.0 必要厚さを満足していた

7.1 6.8 3.8

8.2 7.7 3.8

7.1 6.5 3.8

8.2 7.8 3.8

29.4 31.1 19.8

29.4 29.7 18.2

21.4 25.2 13.8

21.4 20.7 12.7

H16.8.24 主給水管Ａ 29.4 24.1 18.2 必要厚さを満足していた

29.4 31.6 19.8

29.4 29.3 18.2

21.4 24.9 13.8

21.4 21.4 12.7

H16.8.24 主給水管B 29.4 25.5 18.2 必要厚さを満足していた

H16.8.24 6ﾋｰﾀ空気抜管 7.6 7.2 3.0 必要厚さを満足していた

H16.8.24
ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀ加熱蒸気管
弁下流部

8.2 7.7 3.8 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ａ第６高圧給水加熱器ﾄﾞﾚ
ﾝ流量ｵﾘﾌｨｽ

9.3 8.4 3.9 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ｂ第６高圧給水加熱器ﾄﾞﾚ
ﾝ流量ｵﾘﾌｨｽ

9.3 8.6 3.9 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ａﾀｰﾋﾞﾝ動給水ﾌﾞｰｽﾀﾎﾟﾝﾌﾟ
出口流量ｵﾘﾌｨｽ

16.0 12.3 11.2 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ｂﾀｰﾋﾞﾝ動給水ﾌﾞｰｽﾀﾎﾟﾝﾌﾟ
出口流量ｵﾘﾌｨｽ

16.0 15.9 7.0 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ａ蒸気発生器主給水流量
ｵﾘﾌｨｽ

26.2 19.2 16.7 必要厚さを満足していた

必要厚さを満足していた

主給水管B 必要厚さを満足していた

 
公称肉厚
(mm)

H16.8.24 必要厚さを満足していた

H16.8.24

A-MSﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ吐出管

B-MSﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ吐出管

H16.8.24

主給水管Ａ

必要厚さを満足していた

H16.8.24
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H16.8.25
Ｂ蒸気発生器主給水流量
ｵﾘﾌｨｽ

26.2 25.0 16.7 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ｃ蒸気発生器主給水流量
ｵﾘﾌｨｽ

26.2 24.2 16.7 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ａ１第１段ＭＳＨﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
吐出管

5.5 5.0 3.0 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ａ２第１段ＭＳＨﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
吐出管

5.5 5.3 3.0 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ｂ１第１段ＭＳＨﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
吐出管

5.5 5.0 3.0 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ｂ２第１段ＭＳＨﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
吐出管

5.5 5.1 3.0 必要厚さを満足していた  

H16.8.26 ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀﾄﾞﾚﾝ管(1) 6.6 6.3 3.8 必要厚さを満足していた

5.5 8.1 3.0

6.6 6.7 3.8

7.6 10.7 3.0

11.0 10.0 3.8

H16.8.26 ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀﾄﾞﾚﾝ管(4) 11.0 10.7 3.8 必要厚さを満足していた

 

H16.8.26

H16.8.26

ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀﾄﾞﾚﾝ管(2)

ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀﾄﾞﾚﾝ管(3)

必要厚さを満足していた

必要厚さを満足していた

 



　
ユニット 高浜発電所４号機

＊ H16.8.16 脱気器入口流量計 10.0 6.6 6.2 必要厚さを満足していた

＊＊ H16.8.24
スチームコンバータ加熱
蒸気管オリフィス下流

7.1 6.8 3.8 必要厚さを満足していた
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結　果
公称肉厚
(mm)

＊：現在実施中の第１５回定期検査において当該配管の肉厚測定を実施しております。
　　 なお、当該配管は当初の計画どおり、ステンレス製配管に取り替える予定です。

実施月日 名　　称
測定最小値
(mm)

計算必要
厚さ(mm)

　

　

＊＊：【訂正】　２４日にお知らせした計算必要厚さに誤りがありましたので訂正いたします。
　　　　（２４日の記載値）　ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀ加熱蒸気管オリフィス下流計算必要厚さ　２．６(mm)

 



　
ユニット 大飯発電所３号機

H16.8.19
スチームコンバータ加熱
蒸気管制御弁下流

7.1 5.7 3.8 必要厚さを満足していた

H16.8.24
Ａ湿分分離加熱器ドレンポ
ンプ吐出管

9.3 8.8 3.8 必要厚さを満足していた

H16.8.24
Ｂ湿分分離加熱器ドレン
ポンプ吐出管

9.3 9.4 3.8 必要厚さを満足していた

34.9 33.7 6.4

9.5 12.3 6.4

9.5 8.1 6.4

9.5 8.3 6.4

H16.8.25
Ａ低圧給水加熱器ドレンポ
ンプ吐出管

8.2 7.1 3.8 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ｂ低圧給水加熱器ドレン
ポンプ吐出管

8.2 7.8 3.8 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ａ第７高圧給水加熱器ドレ
ン管

10.3 10.2 4.9 必要厚さを満足していた

H16.8.25
Ｂ第７高圧給水加熱器ドレ
ン管

10.3 10.3 4.9 必要厚さを満足していた

H16.8.25 Ａ－Ｓ／Ｇ主給水管 26.2 22.6 16.8 必要厚さを満足していた

H16.8.25 Ｂ－Ｓ／Ｇ主給水管 26.2 23.3 16.8 必要厚さを満足していた

H16.8.25 Ｃ－Ｓ／Ｇ主給水管 26.2 22.2 16.8 必要厚さを満足していた

H16.8.25 Ｄ－Ｓ／Ｇ主給水管 26.2 22.8 16.8 必要厚さを満足していた

　H16.8.25～ Ａ主給水ポンプブースタポンプ吐出管
15.0 10.9 継続して実施中

　H16.8.25～ Ｂ主給水ポンプブースタポンプ吐出管
15.0 10.9 継続して実施中

主復水管H16.8.25 必要厚さを満足していた
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