
美浜発電所１号機の湿分分離加熱器ドレンタンク上部からのわずかな蒸気漏れに伴う
出力降下について
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　蒸気漏れ箇所

この付近の保温接合部から
わずかな蒸気漏れ
なお床面に水溜まりはない

　湿分分離加熱器より

　高圧給水加熱器へ

　約３．７m

湿分分離加熱器ドレンタンク

　タービン１FL

　約１．３m

材質：炭素鋼

容量：約３．５m
3

運転圧力：約４．８MPa
運転温度：約２６０℃
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　蒸気漏れ発見箇所図


