
漏えい箇所の状況

大飯発電所３号機の原子炉手動停止に伴う点検状況について
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【試料採取配管仕様】
　材質：ステンレス
　外径：約10mm
　厚さ：約1.65mm

【カップリング仕様】
　材質：ステンレス
　外径：約16mm
　長さ：約34mm
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