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排気筒ダクト

ひび割れ、接続不良の推定メカニズム

　排気

　　　　　　　；
　　　　　　　：
　　　　　　　：
　　　　　　　：
　　　　　　　：乱れ
　　　〆

一一一近層』隔－－ 憂、i 〈り返し応力が生じる

放射性液体

排気物処理系統へ

　　　，　　一

町、

側溝へ
サポートで固定

　　　　o
　　　　　溶接金属部の厚さ
　　　　　　約0．5mm

底板が振動することにより、

溶接金属に繰り返し応力が加わった

　
⇒

溶接金属に疲労割れが生じ、最終的に全
周に割れが進展し、ドレン管と底板が分離

気筒内部流
による振動

ド気筒ダクト

く
乱れ

レ〆一

てシ♂排気筒内部流
体による振動

ドレン管の下端が
固定されていない

側溝へ

溶接金属・底板の割れ発生と進展

角溶接金属の割れ
｛底板のひび割れ

（当該部を上から見た図）

〉謹嘘れr展
溶接金属の厚さが
薄い所で割れが発生

へ／
＼ミ、

モ
⇒

父）’
割れが円周方向とともに
底板にも広がって進展

溶接金属の割れが周
方向に進展

取替箇所一

捗気筒

排気

τ

気僧

翻更厚：1．2mm

材質：ステンレス鋼

策対

　　謹

排気筒

　　　　　　　外部遮へい壁

　　　排気　ii補
　　　　　　　　、i鍵

○補助建屋排気筒の一部を、剛性（頑丈さ）向上による振動抑制のため、底板の板厚（1．2mm→3．Omm）、
およびドレン管と底板の溶接部の構造を変更した新しいものに取り替える。

O格納容器排気筒については、ドレン管の外れ等の異常は確認されなかったが、補助建屋排気筒と同様の
方法でドレン管が取り付けられていることから、排気筒の一部を剛性向上による振動抑制対策を講じたものに
取り替える。



大飯発電所2号機B一非常用母線の一時的な停電について

事象発生概要
、『覧

文

500kV｛駐象臭

　一　1充電中
　　　　　1停電中

送電線

格聴春器

　博雄

lll

加圧器

」医気

臨
　
．

レ

主聚旺器

しや断器

熱
気
梵
生
器

タービン

（24kV母拳豪〕

原子炉容魯

卜

』

内
器鍵

しゃ断罰

B起動
変圧器

G

1次冷卸

ポンプ

発電椴 4－2A母線 4－2B母線

　　　　　復水器

：1次冷却材ポンプ、循環水ポンプなど

：しゃ断器「入』□　：しゃ断器「切』

4－2C、D艮｝疹象
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余
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Aテ●イーゼル発電機

※
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停止中

　
π

∪
灘鰻

　
8器

塑朧
常用高圧母線
（6，6kV母線）

非常用高圧母線
6．6kV母線

事象発生時

500kV母線

線電送

しゃ断器

主変圧器

（24kV母線）

所内
変圧器

しや断

動
器

起
圧

B
変

しゃ断器投入「切』→「入』

の操作中（スイッチの回し

不足により確実に投入さ
れていない状態）

①しゃ断器
　「入」→「開放」

G

発電機

4－2A母線

4－2C，D母線
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4－2B母線
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しゃ断器　　　ノ
　　　　　　！（4－2SBン
　　　！
　　ノ

③4－2B母線停電

DG

　　　　　　　　　　制御
　　　P　　　　　　回蹄

A余熱除去ポンプ
　（停止中）

※　　Aディーゼル発電機（停止中）

　　　！
　　ノ
1

しゃ断器

④B余熱除去ポンプ停止

塑麟

・しゃ断器の制御回路に一過性の不具合が発生したことにより、しゃ断器が
開放（誤動作）したものと推定される。

〔楚難鰭篶纒灘齢繍灘慧鯛
φ

・非常用母線の直接の原因ではないが、4－2SBし名断機が確実に

投入されていない状態となったのは、当該しゃ断器が確実に投入
されていなかったためであることから、

動作を再徹底するとともに、当該スイッチなど主要な操作盤に注意
喚起札を取り付ける。


