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ガイドローラ

　　　支持格子とガイドバーが干渉していたと推定
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作業中断時の状況

約１．５ｍ

約４ｍ

支持格子

グリッパチューブ

マストチューブ

約８５ｃｍ

最初の自動停止時の状況
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【断面図】

ガイドバー
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添付図４ 図－４  大飯発電所２号機の燃料装荷作業の一時中断について

燃料に損傷、変形などの異常は認められなかった。

　第４、５支持格子のコーナ部の一部にわずかな擦れ跡
が認められた。
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対策

　燃料取替クレーンのガイドバーを改良型に取
り替えることにした。
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調査結果

干渉箇所と推定
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