
図－３ 高浜発電所３号機　原子炉補助建屋内（管理区域内）における水漏れについて
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　ブロー（水抜き）を実施したが、逆止弁により空
気を吸い込みにくかったことから、系統内に水が
多く残り、逆洗ブロー弁を点検するため、ボン
ネットを開放し排水作業をした際空気が吸い込
まれ系統内の残水が漏水した。

・窒素ガスを供給することで確実にブローを実施する。
　
・系統構成等の検討不足であったことから、今後は隔
離ブローの検討にあたっては、空気の吸い込みが十
分確保されているか確認することをマニュアルに反映
する。

Ａ －使用済燃料ピットフィルタ 系統水残留防止対策

　流量制御器を所定の
流量に設定し、窒素ガ
スを供給する。
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