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　大飯発電所１、２号機　廃樹脂処理装置中和タンク・濃縮器室でのわずかな漏水について
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・作動圧力：約０．１MPａ

（動作説明）
入口側に約０．１MPａ以上の流体圧力がかかると、ダイヤフラムシートを押し上げて、流体が流れる。

【閉止時】 【開放時】

（漏えい経路説明）
　凝縮液がダイヤフラムの貫通き裂を通って、弁駆動部側の空気抜
き穴から外部に漏えいしたと推定

添付図－５

スプリング

ダイヤフラム 材質：テフロン

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ

き裂箇所

約20mm

約75.5mm

約０．８mm

約２．０mm

約１．２mm
非接液面側

接液面側

変形していた部分

断面スケッチ


