
　大飯発電所３．４号機　廃棄物処理建屋内での火災について

発生場所

４号炉 ３号炉

タービン建屋

制御建屋

廃棄物処理建屋

ＥＬ２６ｍフロアのフィルタバ
ルブ室上、中２階(EL約29m)
において発火していることを
確認。

フィルタ
バルブ室

約５５m

約５５m

フィルターバルブ室上　中２階(EL約29m)平面図

中２階部

：工事用資材、工具箱、棚など

A　矢視

EL26m通路

エレベータ

状況写真(A矢視)

最も激しく燃えていた箇所（中段）

状況イメージ図(　A　矢視)

EL26m通路

廃棄物処理建屋制御建屋

地下１階

１階（ＥＬ10m）

２階（ＥＬ17.5m）

中２階（ＥＬ23m）

３階（ＥＬ26m）

約24m

断面図

中2階(EL約
29 )

４階（ＥＬ33.6m）

部分的に４階（ＥＬ
33.6m）のフロアが
あります。

約9m


