
　

　 美浜発電所２号機
　 ５Ａ高圧給水加熱器ドレンライン逆止弁フランジ部からの

　わずかな蒸気漏れの原因と対策について
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【逆止弁仕様】
　口径：１２Ｂ（インチ）
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蒸気漏えいによる減肉

圧力：約２．２MPa
温度：約１８０℃
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逆止弁構造概要図
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