
美浜発電所１号機の原子炉手動停止について
（ 湿分分離器ドレンタンク水面計取出しフランジからの蒸気漏れ）

１号機 ２号機

【フランジの仕様】
直径：約１０cm
材質：炭素鋼

【パッキンの仕様】
型式：うず巻きガスケット
材質：黒鉛
外径：４７ｍｍ
内径：３４ｍｍ
最高使用圧力：約４３MPa
最高使用温度：約６００℃
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運転圧力：約０．９MPa
運転温度：約１８０℃


