
　  

大飯４号機　脱気器水位制御弁の自動制御不調による僅かな出力変動について
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④（蒸気流量増加）

脱気器水位および電流／電圧変換器の入力信号は変動していないが、出力信号が
変動したことで脱気器水位制御弁が閉止側に動作し、復水流量が減少した。

電流／電圧変換器の不調

主蒸気系統

給水・復水系統

抽気※

【説明】
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※：タービンから抽出さ
　　れる蒸気。
　　復水の温度を上げる
　　ための熱源に用いら
　　れる。
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