
美浜発電所２号機の原子炉格納容器内での水の滴下に係る調査状況について
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【再生熱交換器の仕様】
型式　３胴竪型Ｕ字管式
　　　　（３段で熱交換する熱交換器）
重量　約１トン

再生熱交換器室内の調査状況
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管台（異径管）
材質：ステンレス
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