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基準地震動SS(750gal)に対する周辺斜面の安定性について、
「想定すべり面でのすべり安全率」等に着目して、原子力発電所耐
震設計技術指針(JEAG4601-2008)の評価基準値1.2を上回るかどう
か確認を行った。

平成２３年東北地方太平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設への地震動及び津波の影響に関する安全性評価のうち
美浜発電所周辺斜面の安定性評価結果について

① 検討内容 ② 検討断面位置図

③ 検討結果
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④ 評価結果

複数の想定すべり面について、すべり安全率を検討し、いずれも「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-2008」の評価基準値1.2を上回ることを確認した。

美浜発電所周辺斜面については、基準地震動SS（750gal）による地震動に対して、原子力施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こさないことを確認した。
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