
大飯発電所３号機 発電機「固定子冷却水タンク水位低」警報発信について
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警報発信　（6月19日　21時51分）
　 発電機「固定子冷却水タンク水位低」

　　（設定値）
　　　　・標準水位　－１００ｍｍ
　　　　　　　　　（標準水位は約50%の量）

（6月19日　21時55分）
　　標準水位の

　　　-30mm～-50mm

ドレン

固定子

固定子

タンク内圧力
約0.055MPa

発電機固定子冷却水系統からの
漏えいによる水位低下ではないも
のと判断

発電機固定子冷却水タンク

容量：３．８７m3
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