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大飯発電所３、４号機のプラント運転状況について 

(7月26日(木)13時時点) 

 

１．発電所の運転状況 

３号機 ４号機 

定格熱出力一定運転中 定格熱出力一定運転中 
 

２．運転パラメータ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．諸検査の状況 

３号機 ４号機 

今後の検査予定 
・総合負荷性能検査              8/3 
・蒸気タービン改造工事(ホ)使用前検査  8/3 

・加圧器管台他補修工事(ホ)使用前検査 8/3 

 添付資料－１：大飯４号機検査一覧表 
 

 

４．特記事項 

（１）７月２５日（水）発生した大飯４号機「１次冷却材飽和温度注意」警報発信について

の対応を実施 

（２）７月２５日（水）に発生した大飯４号「安全系 CC 負荷トリップ」警報発信について

の対応を実施（１７：０１～１７：０６ターニングを実施：異常なし） 

 

7/26(木)15 時版 

上段：３号機 

下段：４号機 

原子炉圧力容器

原子炉格納容器

原子炉補助建屋

加圧器

冷却材
ポンプ

発電機

循環水
ポンプ給水ポンプ

海水

復水器

放水口モニタ 
（標準値 １～100） 2 cps  

 8 cpsプラント排気筒モニタ

（標準値 8～30）   8 cps

 1  

 1  
原子炉運転モード 

1189 MW（100.8％）

1195 MW（101.2％）

発電機出力     

（標準値 0～1,253） 

3414.2 MWt（99.7％）

3414.3 MWt（99.7％）蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）

（標準値 ≦3423） 



＜定期事業者検査（事業者が実施）＞

昨日 本日
7/27～

8/2

☆ 総合負荷性能検査 　

☆ 安全保護系設定値確認検査
一部
完了 ○

炉物理検査
一部
完了 ○

１次冷却材ポンプ機能検査 全完 ○

核計装設備検査 全完 ○

計測制御系機能検査
一部
完了 ○

計測制御系監視機能検査
一部
完了 ○

放射線監視装置機能検査
一部
完了 ○

２次系配管検査
一部
完了 ○

蒸気タービン附属設備機能検査

＜使用前検査（国が実施）＞

昨日 本日
7/27～

8/2

蒸気タービン改造工事（ホ）使用前検査

加圧器管台他補修工事（ホ）使用前検査

検査名

大飯４号機　検査一覧表（定格熱出力一定運転以降)　[7/26(木)]

添付資料－１

定期検査
対象

検査名
完了
状況

（※１）

検査実施状況（※２）

完了
状況

（※１）

検査実施状況（※２）

※１：定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。
※２：昨日、本日、来週木曜日までの検査実施日、予定のある場合に「○」を記載。

(注)

(注)

(注) 定格熱出力一定運転以降に確認するデータ結果により、設定値の変更が不要な場合は当該検査は実施しない。


