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②濃縮海水槽の水を起動排水槽へ回収するラインへ自動で切り替わりました。

③濃縮海水槽のポンプを直ちに停止しなかったため、起動排水槽の水のあふれが発生したものと推
定しています。

①

③

②

①起動排水槽の水位計の不調により、従来とは逆の濃縮海水槽から起動排水槽へ水を移送するな
どして、点検を行っていました。


