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高浜発電所１号機　空冷式非常用発電装置用中継接続盤他改良工事における
協力会社社員の負傷について

発生状況

○ 発生場所：１，２号機　背面道路

発電所配置図

運搬車（４ｔ）

１，２号機背面道路
ケーブルドラム

消火栓

作業員
被災者

移動

山側

１号機用Ａ空冷式
非常用発電装置

１・２号機建屋側

消火ホース格納箱柵

被災

①
　場所を移動することを運転手に伝えずに、後
退している運搬車の後方を通って、運搬車の右
側（運転席側）へ移動しようとした。

②
当該作業員は運搬車後方で停止を指示し
ましたが、運転手は停止指示が聞こえませ
んでした。
運転手は十分に後方の注意を払っていな
かったため、運搬車の停止が遅れました。
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