
大飯発電所４号機の電動主給水ポンプの定例試験時の異常について
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通常時 本事象

全閉

　　弁の開閉状態を伝達するターンバックルからの
　信号および制御器からの弁の開閉信号により、
　それに応じた空気が駆動部に供給され、弁棒が
　上下することで弁が開閉される仕組み。

駆動部 駆動部

　　本事象では、ターンバックルの外れにより、弁の
　開閉状態が正しく伝達されず、弁を閉止する空気が
　駆動部に供給されて全閉状態になりました。

レバー レバー

弁棒 弁棒

ねじ込み部 ねじ込み部
接続金具

　ミニマムフローラインの弁の部品が外れた原因を詳細調査したところ、接続金具への部品のねじ込み量が他の
同種弁に比べて不足していました。
　このことから振動等によるガタつきが発生し易い状態であり、電動主給水ポンプの起動試験等に伴うミニマムフ
ローラインの顕著な振動により、ゆるみが生じて外れたものと推定しました。

本事象の原因


