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添付資料姫路第二発電所 応急対策工事概要

最終段動翼
（損傷箇所）

：静翼
動翼に送る蒸気の
流れを整えるための翼
：動翼
ボイラから供給された
蒸気を受けて、タービ
ン軸を回転させるため
の翼

タービン軸側

・３号機 ７月１７日 通常運転開始
（５月９日 トラブルにより自動停止）
・４号機 ７月１７日 通常運転開始
（６月２日 運転停止）
・１号機 ７月２１日 通常運転開始
（５月８日 定期点検のため運転停止）
・２号機 ７月２１日 通常運転開始
（６月１日 運転停止）
・６号機 ８月１０日 通常運転開始
（６月３日 運転停止）
・５号機 ９月２８日 通常運転開始
（６月１日 トラブルにより自動停止）
※２、４、６号機はトラブルを未然に防止するために停止したもの
※応急対策工事は全ての号機において６月１１日に着工


