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【化学体積制御系統】

１５：３０ ①を開、②を閉とし、ほう素熱再生系統へ通水を開始

１５：４２ 「一次系床ドレン注意」警報の発信

１５：４５ ②を開、①を閉とし、ほう素熱再生系統への通水を停止

高浜発電所４号機の管理区域内における水漏れについて

①

混床式冷却材
脱塩塔

②

水たまりを確認

平成28年２月20日

※RCS 一次冷却材系統
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