
②MG87Aリレーのバックアッ
プとして、下流回路を切り離
し、主変圧器・発電機等の保
護を行っていた。

並列前 並列後

発電機並列時の発電機・主変圧器の保護状況について

①リレー取替後の健全性確認
のため使用しない状態として
いた※２

※２
並列後、発電機出力
５％以上にて実負
荷試験を実施し、
健全性を確認した後に
使用予定

②保護リレー動作

③保護リレー動作に
より、遮断器開放

④発電機
自動停止

①発電機並列

操作（遮断器「投
入」）した。

今回ディジタル化更新 今回ディジタル化更新
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