
平成２３年度 原子力発電所の運転状況 
 

表－２ 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

平成２３年 平成２４年

２号機
〔117.5万kW〕

４号機
〔87.0万kW〕

２号機
〔82.6万kW〕

３号機
〔82.6万kW〕

２号機
〔50.0万kW〕

１号機
〔34.0万kW〕

４号機
〔118.0万kW〕

美
浜
発
電
所

高
浜
発
電
所

大
飯
発
電
所

３号機
〔118.0万kW〕

１号機
〔117.5万kW〕

３号機
〔87.0万kW〕

１号機
〔82.6万kW〕

年月

【凡例】 （　）内の数値は、発電停止日数。
：運転期間 ：定期検査期間 ：調整運転期間 ：事故等による停止期間

第２５回定期検査

プラント

１４

８ １８

Ａ－加圧器スプレ弁グランドリークオフ流量増加に伴う停止（１０日）

第２７回定期検査

２５

２０

２０

１６

２２

Ｃ蓄圧タンク圧力の低下に係る停止（６７日）

第２１回定期検査

第１４回定期検査

第１５回定期検査

第２７回定期検査

１６

第２４回定期検査

第２４回定期検査

第２７回定期検査

第２５回定期検査

２１

第２０回定期検査

３０

コーストダウン運転

コーストダウン運転

１９

（平成22年11月24日～定期検査開始）

（平成23年1月10日～定期検査開始）

（平成23年1月10日～定期検査開始）

（平成23年3月18日～定期検査開始）

（平成22年12月10日～定期検査開始、平成23年3月13日～調整運転開始）

 




