
点検対象数 点検完了数 点検対象数 点検完了数

美浜１号機 － 6 2 8
美浜2号機 2 2 6 6 2 2 10 10
美浜3号機 12 12 1 1 26
高浜1号機 1 18 3 1 1 23 1
高浜2号機 3 3 18 18 3 3 24 24
高浜3号機 15*1 １5*1 5(3) 5(3) 9(4) 9(4) 8 8 30 30
高浜4号機 11 5 9 1 1 1 26 2
大飯1号機 6*1 4(4) 6 12
大飯2号機 24*1 4(4) 5 29
大飯3号機 30 6 4 7(2) 7(2) 1 1 2*2 2*2 44 12
大飯4号機 30 30 6 6 7 7 1 1 44 44

276 123

点検完了数点検対象数

経済産業大臣指示文書に基づき調査し、
調査結果を報告した部位

合　　　計
（重複分１７箇所は除く）

スチームｺﾝﾊﾞｰﾀの点検対象部位 その他の点検部位

大飯１号機２次系主給水配管
曲がり部減肉事象を反映した

部位
ユニット名

給水系統 復水系統

点検対象数 点検完了数 点検対象数 点検完了数 点検対象数 点検完了数

循環水ポン
プ

冷却材ポンプ原子炉容器

概略系統図

海水

海水

放水口

発電機低圧タービン

復水器

低圧給水加熱器

高圧給水加熱器

高圧タービン

グランド蒸気復水器第１

水

蒸気
蒸気

水

水

水

主給水ポンプ

脱気器

復水脱塩装置

復水ポンプ

第４

第２

第３

主給水隔離弁

（給水系統） （復水系統）

*1へ *2へ

オリフィス

制御弁

スチームコンバータ設備概要

*1より

*2より

各機器へ

補助ボイラ
スチームコンバータ

ドレンタンクへ

点検箇所

（）内は重複分を示す
　*1:高浜３号機、大飯１，２号機の重複分は、「大飯１号機２次系主給水配管曲がり部減肉事象を反映した部位」と重複する。
　*2:大飯３号機の重複分は、「経済産業大臣指示文書に基づき調査し、 調査結果を報告した部位のその他の点検部位」と重複する。

【訂正】8/24に点検完了数を「８１」とお知らせしました
が、点検完了数は「８８」でした。


