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中間建屋ドレン（非管理区域）

Ａ／Ｂ使用済燃料ピットクーラ冷却水ドレン
Ａ／Ｂ余熱除去クーラ冷却水ドレン
Ａ／Ｂ格納容器スプレクーラ冷却水ドレン
ほう酸回収装置冷却水ドレン
非再生クーラ冷却水ドレン
格納容器給気ユニットドレン
空調用冷水膨張タンクドレン

８／３０実施の作業
Ｂ系の各１次系の機器冷却水を排水

補助建屋機器ドレン（管理区域）

通常約450cpmから

約2,000cpmに上昇
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容量約７．４ｍ３ 容量約１０３ｍ３
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停止中
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ポンプ
停止中

仮設
ポンプ

運転していた

停止していた

タービンサンプ水モニタ等指示上昇について

通常約120cpmで
変化なし

通常約550cpmから

約950cpmに上昇

 R-99

R-58 R-59

１８：３２～１８：４４＝約３．６ｍ３排出

１９：０３～１９：１５＝約３．６ｍ３排出
１９：３２　ポンプ切

１８：３６～１８：３８＝約２．０ｍ３排出

１９：０２～１９：０３＝約２．０ｍ３排出
１９：０７　ポンプ切

１９：３２　ポンプ切
約３×１０５Ｂｑ放出

床ドレン
機器ドレン

床ドレン
機器ドレン


