
　

 

　

　

　　

　 　 　

　 　 　 　 　

　

　

大飯発電所２号機の復水ポンプ出口ナトリウム計の指示値の上昇について

系統概要図
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「復水ポンプ出口ナトリウム高」
の警報が発信
(通常値約0.01ppbが約0.1ppb)

復水器の概要
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復水器
　タービンを回した後の蒸気を海水で冷やし、水に戻す機器。

［設備仕様］
設備台数：　３台
本体材質：炭素鋼
細管(伝熱管)外形：約25mm
細管(伝熱管)厚さ： 約1.2mm
管板間距離：約15m
細管(伝熱管)総数：86,172本 / 6水室
細管(伝熱管)材質：ｱﾙﾐﾆｳﾑ黄銅管

他の水室も同様に
検塩計が設置され
ている
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サンプル分析

通常約0.15μS/cm

通常約0.15μS/cm

通常約0.3μS/cm

（サンプル分析）
塩素イオン濃度

復水脱塩装置

放水路

蒸気発生器への給水中の不純物を除去するほか、
復水器内に海水が混入した場合、復水中の塩分
（ナトリウムイオン、塩素イオン）を除去する装置

　通常約0.3ppb
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