
第１図 大飯発電所３、４号機原子炉容器上部ふた取替え前後図
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原子炉容器概要図

開先角度を15ﾟから
5ﾟに変更し溶接金属
量を減らすことによ
り入熱量を低減
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旧 新
制御棒駆動装置 53 53
炉内熱電対（温度計測用） 4 4
水位計 1 1
予備 11 8
空気抜き 1 1
合計 70 67

管台の配置及び本数

管台母材及び
溶接金属材料変更

600系ﾆｯｹﾙ基合金→690系ﾆｯｹﾙ基合金


