
[添付資料１]

１ｋＷ級発電システムおよび耐久性試験結果

１ｋＷ級発電システム

１ｋＷ級発電モジュール



項　目 試験結果

燃料 都市ガス

出力（ＡＣ） １０１５Ｗ

発電効率（ＬＨＶ） ４５．３％

電圧低下率 ０％／１０００時間
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１ｋＷ級発電システム耐久性試験結果

１ｋＷ級発電システム電圧推移

※

※　停止・再起動


