
美浜発電所１号機の湿分分離加熱器加熱蒸気室ドレン抜き栓からの水の滴下について
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　水の滴下箇所
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Ａ－湿分分離加熱器概要図

蒸気入口
圧力：約０．９ＭＰａ
温度：約：２５０℃

蒸気出口
圧力：約０．９ＭＰａ
温度：約：２５０℃

伝熱管

加熱蒸気入口
圧力：約４．９ＭＰａ
温度：約２７５℃

加熱蒸気
ドレン出口

圧力：約４．８ＭＰａ
温度：約２６０℃

　水の滴下発見箇所図

湿分分離加熱器仕様

長さ：約１４ｍ
胴径：約３．３ｍ
板厚：約２５ｍｍ
水室材質：炭素鋼

加熱蒸気室ドレン抜き栓から
水が滴下（５秒に１滴）している。

加熱蒸気入口

加熱蒸気
ドレン出口

伝熱管

直径：約３ｃｍ
長さ：約４ｃｍ
材質：炭素鋼

　加熱蒸気室ドレン抜き栓仕様


