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直径：約3cm
長さ：約4cm
材質：炭素鋼

加熱蒸気室
ドレン抜き栓仕様

湿分分離加熱器仕様

長さ：約14m
胴径：約3.3m
板厚：約25mm
水室材質：炭素鋼
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図－１　美浜発電所１号機　湿分分離加熱器加熱蒸気室ドレン抜き栓からの漏えいに伴う対策実施結果


