
受衝板発見場所（＃１蒸気管）

　　高浜発電所１号機　タービンバイパス弁構成部品等の脱落について
　　（②タービンバイパス蒸気管受衝板）
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蒸気の流れ

　・取り付け溶接部の破面観察の結果、き裂は溶接ルート
　　部から発生し、破面の一部にはき裂 進展方向に対して
　　垂直な縞模様やビーチマーク状の模様があった。

   ・＃１蒸気管で受衝板が２枚脱落、＃３蒸気管で１枚が脱落。

工場調査結果

現地調査結果 脱落した受衝板
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　  破面観察において受衝板取付溶接部に疲労割れの特徴を示す
　　ビーチマーク状模様が確認されたことから、タービンバイパス弁
　　動作時の蒸気による変動応力により、受衝板取付溶接部に割れ
　　が発生し、受衝板が脱落したものと推定された。

推定原因

　・当該部を流れる蒸気は乾き蒸気で減肉傾向も認められていないことから、今定期検査で
　当該受衝板を撤去する。


