
美浜発電所３号機安全注入ライン通水試験中における系統水漏えいに伴う作業員への水の付着

添付図－９

仮設流量計周辺作業状
況

水平部

ﾚｼﾞｭｰｻ部

上下方向振動ポンプの固有振動数
３０１．３Hz 一 致 配管固有振動数

３０１．４Hz
ポンプ仕様
　・羽根枚数：
　　４枚（１段）／５枚（２～10段）
　・回転数：4519回転／分

ポンプと仮設流量計取出配管との共振による疲労損傷と推定

原因（共振の発生）

系統水漏えい箇所の調査状況

折損箇所

破面の観察状況

破面にはストライエーションが認
められたストライエーションは配
管の内面程明確に認められた

対　策

・当該仮設流量計取出配管につい
て、取出部の単管を短くすると共に
配管にサポート追加することにより、
固有振動数を高くし、充てん／高圧
注入ポンプの固有振動数の一致を
回避させる。
・また、これらを行った後、固有振動
数を計測し、問題のないことを確認
する。


