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　美浜発電所１号機の原子炉手動停止について
　　（加圧器安全弁出口温度上昇に伴う点検）

　［加圧器安全弁仕様］

　　吹出圧力設定値：約１７ＭＰａ
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　【加圧器逃がしタンク】
　　　水位、圧力に変動はなく、通常値で安定している。
　　　　・水位：約８０％、圧力：約０．０２ＭＰａ、温度：約３３℃

　
　　【温度変化状況】

　　　○「加圧器逃がし弁・安全弁出口温度高」警報
※
発信：７７℃

　　　　　→　現在約90℃前後で推移している。
　　　○温度計を点検した結果、異常は認められなかった。

加圧器安全弁構造図

　シート漏れしていると考えられる

約80ｍｍ

約
1
3
2
ｍ
ｍ

弁座

弁体

シート面

温度計

ステライト鋼

ステンレス鋼


