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加圧器圧力高（２／３の信号）で
原子炉トリップ

加圧器圧力
指示計

加圧器より

　　　通常値：　15.42MPａ

　　指示計の上限値である
　　17.2MPａ以上に上昇
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加圧器圧力検出系 概要図

高浜発電所４号機「原子炉トリップパーシャル作動」警報の発信

電源カード

チャンネルテストカード

圧力検出器

警報発信概要と対策

今回の
警報発信回路

原因

1次冷却材系統

（回路の構成）
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　警報設定値16.45MPａに
　到達したため、警報が発信
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　・圧力検出器
　・チャンネルテストカード
　・電源カード
　　　を取り替えた。

対策

　圧力検出器、チャンネルテストカード、
　電源カードのいずれかの不具合により
　「圧力高」情報を発信

２／３で動作
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警報回路


