
美浜発電所１号機の定期検査状況について
（原子炉格納容器内壁面からの水のにじみに関する調査）

にじみ発見箇所および目視点検結果
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キャビティの点検状況

：段差がある溶接部

：養生シート未貼付範囲

冷却材ドレンタンク

ライニング
溶接線

キャビティ
浄化配管部

フロアドレン管

ＥＬ約２.４８m

ＥＬ約２.７９m

ＥＬ約０.４２m

ＥＬ約－１.２６m

約１.４m

約１m

約１m

約１m

約６.５m

約２４.５m

約１m

：点検実施済み箇所

原子炉容器

発泡確認箇所㋒
（コーナープレート溶接部）

発泡確認箇所㋑
（コーナープレート溶接部）

発泡確認箇所㋓
（ライニング溶接部近傍）

発泡確認箇所㋐
（コーナープレート溶接部）

下部キャビティ壁面
ライニング部

上部キャビティ床面
オーニング部

下部キャビティ壁面
ライニング部

上部キャビティ床面
オーニング部

発泡確認箇所

上部キャビティ壁面
ライニング部

下部キャビティ壁面ライニング部

上部キャビティ床面オーニング部

発泡確認箇所

上部
キャビティ

下部
キャビティ

キャナル

発泡確認箇所

①養生シート未貼付範囲の溶接部
②養生シート貼付範囲の内、段差があり養生シートが密着しにくい範囲の溶接部
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