
大飯発電所３号機の原子炉容器上部ふた管台からの１次冷却材漏えい事象を踏まえ、 長
期的な設備信頼性維持を図るため、材質を変更するなど改良を施した新しい上部ふたに取替
えた。

旧上部ふたについては、 既設のＢ蒸気
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材質は、 取替前後とも低合金鋼��
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Ｈ��（参考）　 原子炉容器上部ふた管台からの１次冷却材漏えい事象��

大飯発電所３号機 第１０回定期検査中の平成１６年５月、 原子炉容器上部ふたの外観目視点検��
において 、 制御棒駆動装置取付管台１箇所で１次冷却材の漏えい跡が確認された。��

原因調査の結果、 管台溶接部の表面仕上げが不十分であったことに起因して発生した応力腐食��

割れを起点として 、 １次冷却材中環境下において溶接金属内を応力腐食割れが進展し、 貫通に至っ��

ｒこγによリ、 漏えいが発生したものと推定された。��
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取替後の旧上部ふたについては、 Ｂ蒸気発生器保管庫内に保管している。��
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ＢーＳＧ保管庫に保管されていた１号機お��
よび２号機の原子炉容器上部ふた（ＶＨ）を��
ＡーＳＧ保管庫ヘ移動して保管しており、��
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