
○発生日時：
平成20年9月15日(月)11時25分頃

○工事件名：
美浜線№21鉄塔建替工事

○被災状況：
死亡2名、重傷2名

○事故経緯：
1回線分（２Ｌ）の電線を仮鉄塔へ移線した
後、片側架線状態の既設鉄塔で、上相のが
いし撤去作業中、部材が折損し、部材ととも
に作業員が地上に墜落
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事故概要図

事 故 の 概 要

位置図

三方郡美浜町菅浜、敦賀市沓見
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三方郡美浜町菅浜
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59.5m

上相

中相

２Ｌ
（停止中）

１Ｌ
（送電中）

仮鉄塔
（仮No.21）

既設鉄塔
（既No.21）

西側

＜ ：損傷箇所＞

①鉄塔上部が
西側へ落下

①に伴い折曲り

①に伴い落下

9/10～14で移線済
53.5m

約45m

中相

下相

損壊状況

電線（４条）
下相

東側




