
高浜発電所２号機の補助建屋排気筒ガスモニタの
一時的な指示値の上昇に係る調査状況について

系統概要図

【ｃｐm（counts per minute）】
放射線測定器において１分間に測った
放射線の数を表す単位

　

【３月８日の指示値（１分間平均値）】

１時９分から１時２２分にかけて僅かに上昇
最大値809ｃｐm（通常レベル約700ｃｐm）
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ガス分析系統が設置されたフ
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【化学体積制御系統】

ガス減衰タンクなど
の１次系タンクから （常時閉）
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