
 

 

 

３．保全品質情報※等［合計６件］ 

 

※：保安活動向上の観点から、産官学において情報共有することが有益である事象のうち、法律に

基づく報告事象（表－４）および安全協定に基づく異常時報告事象（表－５）を除いたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－６ 

1 大飯１号機 平成21年4月13日 運転中
中央制御室非常用循環系統ダンパの動作
不良に伴う運転上の制限の逸脱

－

2 美浜２号機 平成21年10月5日 運転中
復水タンク水位計の指示値低下に伴う
運転上の制限の逸脱

－

3 美浜２号機 平成21年10月11日 運転中 Ａ－給水ポンプ排水管からの蒸気漏れ －

4 高浜２号機 平成21年10月21日 運転中
協力会社社員の管理区域内における個人
線量計の一時的な不携帯

－

5 美浜１号機 平成21年11月6日 定期検査中
「制御棒駆動装置電源故障」警報等の
発信

－

6 大飯２号機 平成21年12月14日 停止中
原子炉格納容器内の空気再循環
冷却ユニットの点検結果

－

事象発生時
運転状況

事象概要
運転への
影響等
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