
大阪市中央区、東成区の一部で発生した停電にかかる調査状況
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【計器用変成器の仕様】

・全 長：約２８０ｍｍ
・全 幅：約２００ｍｍ
・全 高：約３８０ｍｍ
・製造年：１９７９年
・電 圧：高圧側(２２ｋＶ)／低圧側(１１０Ｖ)

・役 割：高い電圧（２２ｋＶ）をメー
ターや保護装置で使用し
やすい低い電圧（１１０Ｖ）
に変換する装置
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【停電発生状況】

【略図】
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＝亀裂跡（内部から進展したと推定）

＝ 内部地絡の痕跡（イメージ）
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本町変電所内部の状況

【計器用変成器ユニット（裏側）】

【正常な変成器：Ａ相】【停電の原因となった変成器：Ｃ相】
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