
　
　

　

検査概要

　図－５　　１次冷却材ポンプの供用期間中検査

　
　
　１次冷却材ポンプの供用期間中検査として、Ｂ号機の主フランジ締め付け部やケーシング内
表面について、目視点検や超音波探傷検査を行ない、健全性を確認する。
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Ｂ号機　１次冷却材ポンプの点検概要図
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１次冷却材ポンプ
　（Ａ，Ｂ，Ｃ）

【１次冷却材ポンプの主な仕様】

・容量　　       ２０，１００ｍ３／ｈ
・モータ出力　４，４８０ｋＷ
・回転数　　　 １，１９０ｒｐｍ

系統概要図
１次冷却材ポンプの概要図

：１次冷却材の流れ

【凡例】

スタッドボルト全２４本中の
６本（２５％）を超音波探傷検査

主フランジナットおよびワッシャ全２４組中の
６組（２５％）を目視点検

ケーシングの内表面の１００％を目視点検
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ケーシングのボルト穴回りのフランジ表面
全２４箇所中の６箇所（２５％）を目視点検
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