
高浜発電所１号機の定期検査状況について
（Ｂ－非常用ディーゼル発電機からの潤滑油漏えい）
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①クランク室安全弁構造図
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・変色は、駆動軸を保持する軸
  スリーブ近傍の駆動軸および
　軸継手の表面に認められ、
　その色調（褐色、青・紫色）か
　ら、試運転中の当該部の温
　度は250℃を超えていたもの
　と推定された。
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軸スリーブの油溝に潤滑油
の残渣が堆積していた。
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残渣が堆積
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長さ30mm

深さ0.5mm

油溝に入った潤滑湯
は、駆動軸の回転に
伴い、軸全体を潤滑す
る

駆動軸

油溝（残渣が堆積）


