
吊り下げ設置型高圧遮断器と横置き設置型高圧遮断器について

１．吊り下げ設置型高圧遮断器の概要図（東北電力女川発電所設備）

東北電力ＨＰ（http://www.tohoku-epco.co.jp）より一部抜粋

２．横置き設置型高圧遮断器の概要図（当社設備）

（添付資料）

※参考：女川発電所での火災発生事象

東北電力の女川発電所では、地震により

吊り下げ設置型遮断器が大きく揺れ、

一次、二次側断路部の接続導体、絶縁

物が変形、破損し、周囲の構造物と接触

することにより地絡・短絡が生じて火花が

発生した。火花の影響によりケーブルの

絶縁被覆が溶けて発煙した。

※参考：当社の高圧遮断器

当社の高圧遮断器は、横置き設置型で

あるため、地震が発生した場合、揺れに

くい構造となっている。


