
 

 

７月２５日に発信した大飯４号機 

「１次冷却材飽和温度注意」警報について 

警報発信の状況については、下図のとおりです。 

なお、関連パラメータにより、都度（警報発信時）、原子炉の健全性

に異常がないことを確認しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警報発信位置の燃料集合体相対出力（予測値） 
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大飯４号機　「１次冷却材飽和温度注意」警報発信回数の推移

※１

※１：警報リセットをしていない期間がある。なお、この期間は重点監視を行っていた。 
※２：8月９日0時から14時までの警報発信回数は３回。累積警報発信回数は１８３回。 


