
別紙－５ 

 

 

大飯発電所４号機「Ａ－Ｄ／Ｇ注意」警報について 

 

大飯発電所４号機の中央制御室で、平成２４年８月７日１０時３５分に、非常用デ

ィーゼル発電機の油タンクに係る「Ａ－ＤＧ注意」警報が発報しました。 

警報は１０時５２分に手動でリセットされています。 

 

現場で燃料油タンク付近および燃料油漏えい検出器を確認した結果、燃料油の漏え

いはないことを確認しました。 

 

警報が発報した原因は、燃料油貯蔵タンクの液位が１５６キロリットルの状態で燃

料を補給したところ、燃料油タンクの液面が揺れたことで一時的に液位が下がり、燃

料油の補給を促す警報（警報設定値：１５５キロリットル）が発生したものです。 

 

 保安規定で定める貯蔵必要量（４６キロリットル）は満足しており、１６４キロリ

ットルまで燃料油の補給は行われています。 

   

なお、本件による環境への放射能の影響はありません。 

 

以 上 

 


