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大飯発電所３、４号機 「１次系補機操作盤注意」警報発信
１次系補機（廃棄物処理施設）の制御システムの保守管理を行うワークステーションにおいて、２台あ
るハードディスクのうちの１台が故障したため、警報が発信しました。
なお、ワークステーションにおける残りの１台のハードディスクは健全であることから、データの欠損等
は発生していません。今後、故障したハードディスクの交換を行う予定です。

１次系補機の制御システムのソフトウェアの変更・更新等を実施す
るための専用のコンピュータ。
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