
今週の需給実績と来週以降の需給見通しについて

平成２４年８月２４日

関 西 電 力 株 式 会 社



今週の需給実績と来週の需給予想について

１．今週の需給実績

２．来週の需給予想

１



今週の需給実績 ２
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本日予想翌日予想（当日補正）および実績

[平年気温：33.4～33.1℃]

[平年気温：25.4～25.1℃]
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揚水(＋33)

相生1G(▲38)

相生1G(＋38)
海南2G(＋45)相生1G(＋38)

[14～15時]

[14～15時][15～16時] [14～15時] [14～15時]



来週の週間天気（予測）と想定需要 ３

来週は太平洋高気圧に覆われ、最大電力は木曜日の2,620万ｋＷと想定

太平洋高気圧に覆われる
高気圧の勢力が

やや弱くなる
台風15号による暖湿気が近畿

南部に流入するが、大阪は晴れ

気温推移

天気記事

2023232323
日射量

（MJ/㎡）

29.030.030.029.029.0
平均気温

（℃）

天候

8/27（月） 8/31（金）8/30（木）8/29（水）8/28（火）日付

2,5102,6202,6102,5102,490
想定需要
（万kW）
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＜日本気象協会より8/23（木）11時に受領した大阪のデータ＞

（平年気温）［32.9～32.4℃］

（平年気温）［24.9～24.5℃］



来週の需給予想 ４

（発電端：万kW）

－86%88%87%86%86%でんき使用率

－7676767689中国

－77777北陸

－7676767676中部

融通

－679709709681695他社・融通

喜撰山出力抑制（▲15万ｋＷ）432399417417 417揚水

－11111太陽光

－244244244244244一般水力

赤穂2号機出力抑制（▲15万ｋW）
相生1号機（38万ｋＷ）停止
相生2号機（38万ｋＷ）停止
相生3号機（38万ｋＷ）停止
海南1号機（45万ｋW）停止
出力向上運転織込み（10万ｋＷ）

1,3031,3781,3781,3401,303火力

－236236236236236原子力

（内訳）

－2,8942,9662,9842,9182,895供給力

－3435353434予想最高気温

－14時～15時14時～15時14時～15時14時～15時14時～15時ピーク時間

－2,5102,6202,6102,5102,490需要

備考(8/27の状況）8月31日（金）8月30日（木）8月29日（水）8月28日（火）8月27日（月）



来週の需給予想 ５

（発電端：万kW）

【供給力の増減理由】

-▲ 72▲ 186623▲ 138合計

送電会社との調整による受電量の増減▲ 30028▲ 14▲ 2他社・融通

運転必要時間等による、供給力の増減33▲ 3300▲ 5

喜撰山出力抑制による増減01500▲ 15
(内訳)

－33▲ 1800▲ 11揚水

天候状況の差による増減00000太陽光

出水状況の変更による増0000▲ 13一般水力

相生3号機運転・停止による増減▲ 380038▲ 38

相生2号機運転・停止による増減▲ 380380▲ 38

相生1号機停止による減0000▲ 38

(内訳)

－▲ 7503837▲ 112火力

－00000原子力

備考木⇒金水⇒木火⇒水月⇒火8/24⇒月



６

翌々週の需給見通しについて



翌々週の需給見通し ７

（発電端：万kW）

※期間中の日最高気温の最高値

※

▲5.2%－85%でんき使用率

773－730他社・融通

314需要と供給力から算定432揚水

0－0太陽光

186至近の出水状況を反映244一般水力

1,479－1,464火力

0－236原子力

（内訳）

2,752－3,106供給力

－－35予想最高気温

－－－ピーク時間

2,902－2,640需要

参考（5/19公表時）備考
9月1週目

(9月3日から9月7日）


